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Cod postal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local inregistrarii
zzI| | aa
Notare

Performanta energetica a cladirii | . ergetica:

A4

98,70

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al
Performantei Energetice a Cladirilor elaboratd in
aplicarea Legii 372/2005

Cladirea
certificata

ICa

Cladirea de
referinta

et

Eficienta energetica ridicata

9

A

| Eficienta energetica scazuta

ficat de performanta ener

Consum anual specific de energie [KWh/m?an] 123 125
Indice de emisii echivalent CO, [kgco./m2an] 42.2 43
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea | Cladirea
certificata | de referin{a
i Incalzire: 65 66
Apa calda de consum: 14 14,2
m Climatizare: 18 18,3
Ventilare mecanica: 4 4,2
‘ ’ lluminat artificial: 22 22,3
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0
Date privind cladirea certificata: "
Adresa cladirii: Prim&ria Comunei Barcanesti Suprafata incalzita utila: 1556,08 m?
Categoria cladirii: Nerezidentiala ; . R
Regim de iniltime: P+M+1 etaj Suprafata construita desfasgrata :1709,85m
Anul construirii: 2012 Volumul incalzit util al cladirii: 4665 m?®
Scopul elaborarii certificatului energetic: receptie cladire
Programul de calcul utilizat: All Energy , versiunea: 2.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea  Numele si prenumele Seria gi Nr. si data inregistrarii
(c, i, ¢l) Nr. certificat certificatului in registrul

; de atestare auditorului
Aeci Drd[ Octavian Dontu 1814 10/2014 08.07.20Q
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DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
o Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT

RER% % 8 2888 8 8 g3 R 5 8§
kWh/m?an * kWh/m?an kWh/m2an
TOTAL:INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA

DE CONSUM, ILUMINAT

RBEE 8 3 cozen
kWh/m2an kWh/ m? an kWh/ m? an
o Performanta energetica a cladirii de referinta:
Consum anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] energetica
pentru:
Incalzire: 66
Apa calda de consum: 14,2 99 8
Climatizare: 18,3 y
Ventilare mecanica: 4,2
lluminat: 22,3
o Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:
PO —..1_10.§
= Subsol neinundat p1 =1,

= Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si nu este lasata frecvent deschisa in perioada de

neutilizare p, =1,.
= Ferestre/usi in stare buna p: =1,..
= Corpuri statice dotate cu armaturi de reglaj functionale ps =1,.
= Corpurile statice noi ps =1,..
= Coloane de incalzire prevazute cu armaturi de separare si golire ps = 1,‘.'.
= Nu exista contor general de caldura/combustibil pentru incalzire si acc p; =1,.
= Stare buna a tencuielii exterioare Ps =1,
= Peretii exteriori uscati pe =1,..
= Terasa in stare foarte buna P = 1,..
= Cladirea este prevazuta cu canal de fum pi: = 1,05
= Exista ventilare mecanica pentru toate nivelurile P2 =1,..

o Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice
a cladirii:
= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii: cladirea este noud, construita cu
materiale eficiente energetic.
= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:instalatiile sunt realizate in
mod corespunzator.




INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

1. Date privind constructia:

Categoria cladirii: [] de locuit, individuala

[] camine, internate

[] hoteluri si restaurante
X cladiri social-culturale

[lde locuit cu mai multe apartamente (bloc)

] spitale, policlinici

[ cladiri pentru sport
[ cladiri pentru servicii de comert

[] alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

[] Subsol,
X Parter

Nr. niveluri:

Amplasarea cltdirii: Est-Vest

Q Volumul incalzit util al cladirii: 4665 m®

X Demisol,

a Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Rezistenta termica

Suprafata =
Element de constructie Pl corectata
m? m?K/W
Perete exterior opaci 287,9 3,2
Planseu peste subsol 392 2,9
Planseu peste ultimul nivel 505 3,1
Tamplarie lemn 0 0
Tamplarie PVC 391,6 0,6
Tamplarie metal 0 0

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
X1 Sursa proprie, cu combustibil: gaz natural

[] Centrala termica de cartier

[] Termoficare — punct termic central
[[] Termoficare — punct termic local
] Alt& sursa sau sursa mixta:

Tipul sistemului de Tncalzire:

[ Incalzire locala cu sobe,
X Incalzire centrald cu corpuri statice,
[] Incalzire centrala cu aer cald,

[] incalzire centrala cu plansee incalzitoare,

] Alt sistem de incalzire:

Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe: Nu exista

- Numarul sobelor:-
- Tipul sobelor,-

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

. Numar de corpuri statice [buc]
Hpep: e atiul | In spatiul
static pal P Total
locuit comun
calorifer 79 22 101
- Racord la sursa centralizata cu caldura: X racord unic,
] multiplu: puncte,

- Contor de caldura: - tip contor
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- anul instalarii ;

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord ,

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 43..m

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:
Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

[] Centrala termica de cartier
[] Termoficare — punct termic central
[] Termoficare — punct termic local

[] Alta sursa sau sursa mixta:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

[] Din sursé centralizata,
X Centrala termica proprie,
] Boiler cu acumulare,

[_] Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
[] Preparare locala pe plita,

[] Alt sistem de preparare a.c.m.:

0 Puncte de consum a.c.m.: grupuri sanitare

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: 8 lavoare + 6 wc

O Racord la sursa centralizata cu caldurd: [X] racord unic,

O] multiplu: puncte,
Conducta de recirculare a a.c.m.: i functionala,
[] nu functioneaza
[ nu exista
Contor de caldura general:  -tipcontor . ,
- anul instalarii ,

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [ ] nu exista
X partial
] peste tot

- Lungimea totala a retelei de distribuiie amplasata in spatii neincalzite: 22 m

4. Informatii privind instalatia de iluminat: instalatia este corespunzatoare fiind prevazuta cu
sistem de iluminare economica

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

6. Informatii privind instalatia de climatizare: este cu aparate economice.

intocmit,

Auditor energetic pentru cladiri,
Dr.Ing.Dontu Octavian

Stampila si semnatura
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